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OCENA Nr HK- 94/2023
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociagu publicznego w Dolistowie, 19-124 Jaswily

Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Morkach na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze
zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 537) oraz § 21 ust. 1 pkt 1),
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczongj
do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294), biorgc pod uwage otrzymane sprawozdanie
z wynikéw badan laboratoryjnych wody nr LPW.9051.892.2023.5963.1186 z dnia 19.12.2023 r.
(data wplywu) wystawione przez Dzial Laboratoryjny Wojewodzkiej Stacji  Sanitarno —
Epidemiologicznej w Bialymstoku, ul. Legionowa 8, 15-099 Biatystok pobranych w ramach
ustalonego harmonogramu — monitoring parametréw grupy B z wodociggu publicznego w
Dolistowie, 19-124 Jaswity

stwierdza,

ze jako§¢ wody w zbadanym zakresie nie odpowiada wymaganiom ww. rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi.

W zwiazku z powyzszym PPIS w Monkach stwierdza warunkowa przydatnos¢ wody do
spozycia przez ludzi z wodociagu publicznego w Dolistowie, 19-124 Jaswily

Ocena niniejsza jest obowiqzujgca do czasu przeprowadzenia nastgpnego badania
laboratoryjnego prébek wody z przedmiotowego wodociggu.

Z powazaniem

Otrzymuje: |

1. Wodociagi Podlaskie Sp. z 0.0. Bialystok, ul. Elewatorska 31, 15-620 Biatystok
2. Gmina Jaswity, Jaswity 7, 19-124 Jaswily
Do wiadomosci:
|. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Monkach, ul. Stowackiego 14, 19-100 Morki
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KOMUNIKAT nr 20/2023
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Morikach w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociggu publicznego w Dolistowie, gm. Jaswily

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Morkach informuje, ze w badaniach wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociagu publicznego w Dolistowie, gm. Jaswily

stwierdzono przekroczenie wartosci parametru manganu tj. 80 + 20 ng/l przy dopuszczalnej
wartosci do 50 pg/l.

W zwiazku z tym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Monkach stwierdza

warunkowsg
przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociggu publicznego
w Dolistowie, gm. Jaswily

Woda moze by¢ wykorzystywana bez ograniczen do celéw spozywezych i gospodarczych.

Trwaja prace majace na celu przywrocenie jakosci wody spelniajgcej wymagania zalecane
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie Jjakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Zalecenie obowigzuje do czasu przeprowadzenia nastepnego badania laboratoryjnego
prébek wody z przedmiotowego wodociggu.
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Otrzymuje:

1. Wodociagi Podlaskie Sp. z 0.0. Biatystok, ul. Elewatorska 31, 15-620 Biatystok
2. Gmina Jaswity, Jaswity 7, 19-124 Jaswily
Do wiadomosci:

1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Morikach, ul. J. Stowackiego 14, 19-100 Monki



