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OCENA SANITARNA WODY

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, dziatajgc na podstawie art. 4 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195 ze
zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz biorgc pod uwage wyniki badan laboratoryjnych prébki wody pobranej
w punkcie zgodnosci w dniu 26.04.2022 r. z Wodociggu Jaziewo, gm. Sztabin

stwierdza, ze:
woda w Wodociggu Jaziewo jest przydatna do spozycia przez ludzi

Uzasadnienie

W dniu 26.04.2022 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie w ramach
biezgcego nadzoru nad jakoscig wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi prowadzonego przez
Panstwowg Inspekcje Sanitarng, pobrat do badan prébke wody z wodociggu Jaziewo, w punkcie
zgodnosci, w zakresie monitoringu parametréw grupy A. Badanie probki wody zostato przeprowadzone
przez laboratorium Panstwowej Inspekcji Sanitarnej i opisane w Sprawozdaniu: Nr SWZ.,9051.255.2022
z dni 04.05.2022 r. (data wpfywu do PSSE w Augustowie: 04.05.2022 r.).

Analiza wynikéw badan wykazata, ze w/w probka wody w zakresie zbadanych parametrow
mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych grupy A, odpowiada wymaganiom rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.
z 2017 r. poz. 2294). Stwierdzono jednak podwyzszong warto$¢ parametru barwa (78+2 mg/ Pt
pozgdana warto$c¢ tego parametru w wodzie w kranie u konsumenta - do 15mg/l Pf). Barwa wady nie
ma bezpoéredniego znaczenia dla konsumentow, natomiast jest istotnym parametrem wskaznikowym.

Z uwagi na powyzsze, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydat pozytywng
ocene o przydatnosci wody do spozycia przez ludzi w Wodociagu Jaziewo. Jednak w zwigzku
z podwyZzszong wartoscig parametru barwa, nalezy prowadzi¢ wzmozony monitoring jakosci wody
w zakresie tego parametru. Informacja o jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi powinna
by¢ dostepna konsumentom.
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