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OCENA OBSZAROWA JAKOSCIWODY  Data 3.1 MAR. 90798, QJAS .
NA TERENIE GMINY SZTABIN ZA 2021 ROK .

Pocdnis

HK.045.9.2022

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, na podstawie:

« art. 4 ust. 1 pkt I ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 195)

o art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.)

« § 23 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

dokonat oceny obszarowej jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi oraz szacowania ryzyka

zdrowotnego na terenie gminy Sztabin za 2021 rok.
1. Wykaz producentow:

W 2021 r. mieszkancom gminy Sztabin wodg przeznaczong do spozycia dostarczaly 3 wodociagi
zbiorowego zaopatrzenia w wodg zarzadzane przez Wodociggi Podlaskie Sp. z 0.0. w Bialymstoku. Lacznie
wodociagi te zaopatrywaly 3291 0s6b z 4996 oséb zamieszkatych na terenie gminy (stan na dn. 31.12.2020 r.

wg GUS).
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2. Jakos¢ wody:

W 2021 r. przeprowadzono lacznie 3 kontrole urzgdowe stanu sanitarno-technicznego w/w
wodociggéw oraz 3 kontrole urzedowe jakosci wody przeznaczanej do spozycia. Do bada laboratoryjnych

pobrano:
v" wramach kontroli wewnetrznej: 15 probek wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, w tym:

e 12 w zakresie parametrow grupy A,
e 3 w zakresie parametréw grupy B;
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Ponadto po przeprowadzeniu dzialan naprawczych w zwigzku z przekroczeniem stwierdzonym w
Wodociagu Kamien zarzadca pobrat do badan dodatkowa probke wody.

v" w ramach Kkontroli urzedowej: 3 probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
W tym:
e | w zakresie parametrow grupy A,
e 2 w zakresie parametréw grupy B.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydal tacznie 21 ocen sanitarnych wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, w tym: 20 ocen pozytywnych i I oceng warunkowa.

3. Przekroczenia dopuszczalnych wartosci parametréw jakoSci wody, dzialania naprawecze,
prowadzone postgpowania administracyjne:

W trakcie 2021 r. na terenie gminy Sztabin stwierdzono jedynie przekroczenie parametru

fizykochemicznego: azotany w probce wody pobranej z Wodociggu Kamien w ramach kontroli wewngtrznej
prowadzonej przez zarzadce przedmiotowego wodociagu (wynik: 56+12 mg/l, winno by¢: <50 mg/l). Nie
prowadzono postgpowania administracyjno-egzekucyjnego w zwiazku ze stwierdzonym przekroczeniem.
Zarzadca przeprowadzil dzialania naprawcze, m.in.: plukanie urzadzen uzdatniajacych wodg, plukanie
odcinkowe sieci, sprawdzenie procesu technologicznego i pobrat do badan dodatkowsg prébke wody
w zakresie przekroczonego parametru. Badanie nie wykazato przekroczefi.
Z uwagi na incydentalny charakter przekroczenia i jego niewielka warto$¢ oraz biorge pod uwage trwajacy
w Polsce stan epidemii COVID-19, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie odstapit od
pobrania prébki wody w ramach biezacego nadzoru sanitarnego i wydal pozytywna oceng o przydatnosci
wody do spozycia przez ludzi z Wodociagu Kamien.

Azotany

Azotany to parametr chemiczny wyrazany w jednostkach: [mg/1]. Dopuszczalna wartos$¢ tego parametru
w wodzie do spozycia wynosi 50 mg/l zgodnie z =zalgcznikiem nr 1 cze$¢ B rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
Azotany sg powszechnie wystepujacymi zwigzkami w srodowisku czlowieka: wodzie, glebie i zywnosci, co
jest konsekwencja naturalnego obiegu azotu, zanieczyszczen antropogenicznych oraz stosowania ich
w przetworstwie spozywczym. Stanowig produkt utleniania azotu organicznego przez bakterie obecne
w wodzie i w glebie nawozonej nawozami azotowymi, ze Sciekdéw przemyslowych lub bytowych. W czasie
uzdatniania wody azotany moga powstawac z amoniaku przy napowietrzaniu wody, podczas odzelaziania
lub dostawac si¢ do niej z opadami atmosferycznymi lub §ciekami. Azotany sa produktem nietrwatym, tatwo
przeksztatcajgcym sig¢ w azotyny, np. w czasie chlorowania wody. W wodach podziemnych obserwuje sig
wzrost ilodci azotanéw wyniku dziatalnosci rolniczej cztowieka (w szczegd6lnosci nadmiernego stosowania
nieorganicznych nawozéw azotowych i obornika). Szkodliwo$¢ azotandéw wynika gléwnie z mozliwosci
przeksztatcenia ich w azotyny - substancje o ponad szesciokrotnie bardziej szkodliwym dziataniu. Ich
nadmiar skutkowa¢ moze powaznym uszkodzeniem barwnika hemoglobiny, powodujacym stan
niedotlenienia krwi. Z tego powodu azotyny sa szczegolnie grozne dla noworodkéw — zaburzony transport
tlenu w uktadzie krwiono$nym dziecka prowadzi do rozwoju sinicy. Najwigksze zagrozenie dla ludzkiego
zdrowia stanowi grupa nitrozoamin, bedacych produktem pochodnym azotanéw i azotynoéw, powstajacych
przede wszystkim w procesie podgrzewania zywnosci lub wody zawierajacej znaczne ilosci zwigzkéw azotu.
Uwaza sie, ze substancje te majg silne wlasciwosci kancerogenne i zwigkszaja ryzyko rozwoju nowotworu

zotadka.

4. Zgloszone reakcje niepozadane zwigzane ze spozyciem wody na danym obszarze.
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W 2021 r. osoby korzystajace z wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi pochodzgcej z wodociggow
zlokalizowanych na terenie gminy Sztabin nie zgtaszaty reakcji niepozadanych zwigzanych ze spozyciem

wody.
5. Szacowanie ryzyka zdrowotnego:

W 2021 r. na terenie gminy Sztabin woda do spozycia przez ludzi nie byla kwestionowana ani razu
w wodociagach Jaziewo i Krasnybér. W wodociggu Kamien stwierdzono jedynie przekroczenie parametru
fizykochemicznego azotany. Przekroczenie to nie stanowilo jednak bezposredniego zagrozenia dla
odbiorcoéw ze wzgledu na nieznaczng wartosé tego przekroczenia oraz krotki czas trwania.

Zarzadca wodociggéw wspdlpracowal z organami Inspekcji Sanitarnej, uzgadniajagc i realizujgc
harmonogram pobierania probek wody w ramach kontroli wewngtrznej. Przekazywat sprawozdania z badan
laboratoryjnych Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Augustowie oraz prowadzil
dzialania naprawcze z chwila uzyskania informacji o stwierdzonych przekroczeniach parametréw w tych
badaniach.

Konsumenci byli informowani o jakosci wody poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej/
portalach spolecznosciowych Powiatowe] Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie oraz stronie
internetowe]j wiasciciela/zarzadcy wodociggdw, a takze przez konserwatorow obstugujacych poszczegdlne
wodociagi.
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Powyisze informacje o jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi na terenie gminy
Sztabin, nalezy przekazaé ludnosci korzystajacej z wody z w/w wodociggow.

Z up. Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego

w Augustowie

Bozena Szurgot

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymujg:
1. Wodociggi Podlaskie Sp. z 0.0., ul. Elewatorska 31, 15-620 Biatystok
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Do wiadomosci:
1. Wéjt Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin







